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1. PREMESSA

L’impianto & stato costruito da primaria ditta del settore indicativamente negli anni 94-95 co-
me risulta dai progetti e dagli elaborati grafici reperiti, pertanto dopo I’entrata in vigore della
legge 46-90.

L’impianto risulta ben costruito, ben mantenuto ed ancora efficiente.

11, SISTEMA DI FORNITURA

L’impianto eletirico refativo all’insediamento in oggetto viene alimentato da una fornitura in
media tensione trifase 15 kV 50 Hz da parte dell’ente erogatore.
La cabina di ricezione e trasformazione energia risulta essere ubicata in apposito locale sul

confine della proprietd soprastante al locale quadro elettrico generale bassa tensione.

1.2. CLASSIFICAZIONE

La zona autorimessa autobus & classificata -a maggior rischio in caso di incendio -, secondo
Norma C.E.I. 64-8 parte 7 art. 751-03-1.

I.a zona officina secondo la norma C.B.I 64-8 parte 7 art, 751-03-1 risulta declassata a luogo
a Maggior rischio in caso di incendio in quanto presente solo gasolio per autotrazione e quin-
di pud essere escluso ogni pericolo di esplosione.

Tutte le zone di servizio (uffici, spogliatoi, we, etc) compartimentate rispetto all’autorimessa

sono da considerarsi luoghi ordinari

1.3. DISTRIBUZIONE IMPIANTI

L’'impianto ha origine in apposito locale quadri elettrici ubicato al piano terreno di una costru-
zione fisicamente separata al resto dell’edificio.

Al piano primo dello stesso edificio & presente 1a cabina di ricezione e trasformazione energia,
costituita da n.1 guadro elettrico media tensione completo di interruttore di tipo VOR (volume
olio 1'idotfo) ’abbinato ad un rel2 per la protezione 50-51 (protezione da sovraccarico-corto
circuito).

11 dispositivo generale di media tensione non risulta essere stato adeguato alle presctizioni Enl

DK5600 V Ed.
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Nella cabina di ricezione & inoltre presente n.1 trasformatore in resina completo di centralina
termometrica per lo sgancio dell’energia in caso di eccessiva temperatura negli avvolgimenti
del trasformatore,

Tatta la distribuzione risulta essere eseguita in cavo ed avviene a vista entro canalette metal-
liche e/o tubazioni in pve/taz.

Sono previste n,2 fosse equipaggiate secondo la precedente normativa CEI 64-2 con impianti
elettrici in esecuzione antideflagranti.

La centrale termica , & dotata di apparecchiature conformi alla direttiva gas ( marchiatura CE)
e dotata di superfici di ventilazione conformi a DM 12/04/96.

Gli impianti hanno comunque grado di protezione minima IP 44
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Tipologia distribuzione impianti

1.3.1. LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE

Tutte le distribuzioni elettriche principali fra quadri generali ¢ periferici, quelle relative
all’alimentazione di utenze tecnologiche o comunque posate entro le canaletie metalliche sono
previste in cavo multipolare.

Anche le distribuzioni finali alle singole utenze f.m./luce a partire dai quadri elettrici sono rea-
lizzate in cavo transitante entro canalette metalliche dotate di coperchio e setti di separazione
con tratti terminali in tubazioni pve/taz derivate per mezzo di cassette di derivazione stagne
con coperchio a vite,

Tutti i cavi di distribuzione FM alimentanti quadri elettrici o comunque transitanti su passerel-
le metalliche sono del tipo FGTOR di sezione coordinata con la corrente nominale di utilizzo,

con la protezione a monte e con la caduta di tensione complessiva.

1.3.2. QUADRI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

Tutti i quadri elettrici nelle in esecuzione a colonna a [;avimento 0 a parete sono dotati di por-
tella trasparente di accesso con chiusura a chiave e/o attrezzo.

Non sono presenti le targhette riportanti le caratteristiche dei quadri elettrici, risulta comunque
plausibile attribuire ai quadri il grado di protezione IP40.

I quadri elettrici se pur non recenti, risultano essere in discreto stato di mantenimento e fun-

zionalitd,
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Quadro elettrico generale Q-GEN Quadro elettrico ill, esterna Q-ILL-EST

2. IMPIANTO DI TERRA

E’ presente un impianto di dispersione nel piazzale esterno mediante dispersori costituiti da
paline in acciaio zincato e corda di rame nuda direttamente interrata.
L’impianto & collegato ai collettori di terra ubicato nel locale quadri elettrici generali mediante

n.2 corde NO7V-K isolate gialloverdi sezione 50 mm2.

Il conduttore di terra a tutte le utenze elettriche a valle dei quadri di alimentazione & portato
unitamente alla Yinea di alimentazione,

Nei servizi igienici, collettori riscaldamento, locali tecnologici, contatori gas metano ecc. sono
presenti [ collegamenti equipotenziali sulle tubazioni idriche come previsto dalla vigente nor-

mativa,
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La struttura, da noi verificata con la nuova norma CEL EN 62305-1/2/3/4 risulta autoprotetta

(vedere relazione allegata).

3.  IMPIANTIELETTRICI UTILIZZATORI

31, ILLUMINAZIONE NORMALE

L’illuminazione normale nelle zone ad uso civile quali uffici, corridoi, sale riunioni, ete viene
fornita per lo pit da corpi illuminanti di tipo fluorescente dotati di schermeo con ottica dark-
light i quali assicurano un illuminamento a normale stato di mantenimento uniforme di circa
300 Lux, quindi idoneo.

Lo schermo dark-light & conforme ai requisiti di legge per lavori su videoterminali.

Plafoniere fluorescenti di tipo stagno nelle zone tecnologiche.

L’illuminazione delle officine e reparti ad esse annessi sono utilizzate in parte plafoniere fluo-
rescenti con lampade 58W installate su blindoluce e parte proiettori industriali in sospensione

con grado di protezione IP54 con lampada JM250W,

32. TLLUMINAZIONE DI SICUREZZA

L’illuminazione di sicurezza & realizzata con corpi iluminanti di tipo specifico dotati di tubo

fluorescente 8W e gruppo autonomo incorporato autonomia min, 60min.

33, IMPIANTO F.M.
L’impianto f.m. degli uffici ha origine dai quadri di piano su cui sono previste le relative par-
tenze per le prese f.m. di tipologia bipasso 2x10/16A posizionate entro torrette a pavimento ed
a vista su parete come identificabile dalle planimetrie allegate.
Nell’officina ed in tutti i locali annessi sono presenti prese CEE17 interbloccate entro conteni-
tori con corpo in resina autoestinguente, termoindurente, le prese sono del tipo:

¢ 3P+T 16A (rossa)

¢ 3P+N+T 32A (rossa)

¢ 2P+T 16A (blu)
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s 2P 24V (viola)

4.  ALIMENTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

Le utenze tecnologiche principali sono ubicate principatmente in locali tecnici dedicati al pia-
no interrato,

Gli utilizzatori quali ventilatori € pompe sono dotati di sezionatore di sicurezza sui circuiti di
potenza poste nelle immediate vicinanze del motore.

I sezionatori sono installati a parete su supporto indipendente dalla macchina

Le partenze motori sui quadri di alimentazione sono effettuate con protezioni magnetiche e re-
18 termici regolabili.

Tutte le partenze motore sono dotate sul fronte dei rispettivi quadri elettrici di selettore a tre

posizioni 0 — AUT — MAN di tipo elettronico con le seguenti funzioni:

0 utenza ferma

AUT avviamento e fermata demandata al sistema automatico di gestione

MAN avviamento forzato agendo direttamente sul teleruttore con by-pass della logica
automatica
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5.

VERIFICHE E DIMENSIONAMENTI

foglio seguito

Sono state verificate a campione in numero significative le caratteristiche elettriche delle linee

di alimentazione luce-fm uscenti dal quadro elettrico pitt distante dal punto di fornitura in mo-

do da poter verificare le massime cadute di tensione ed il coordinamento con le protezione

(sovraccarico, corto circuito e riscaldamento), 1 risultati di seguito elencati ottenuti con

IPutilizzo di software di dimensionamento reti evidenziano Ia conformiti alla buona tecnica

d’installazione attuale.

L Sezlone | Sezione
Pot. Max AV | Taglla |Ith}| Im et
QUADRO UTENZA V [ Cosp |Ib (A) o | lInEA . teorica reala | Verifica
(kW) AV (mt) (V)| interrut. [ (A) ]| (A) (mmq) | (mmaq)
B Quadro offl- 40 2,0 25 | 250
QGEN | g o | 110 |G | 00 29 6o | 8 | 250 |17
Quadro cen- 40 2.0
Q-GEN trale termica | 10 | " | 0,9 o 40 | 8 100 25 | 250
Q-CT .
Q-GEN g‘(‘f_‘ﬂ;&fﬁc' 30 | Y| o9 20 155 | 8| 100 |37
B quadro verni- 40 2,0 12 | 125
QGEN | Gatura quer | 96 | o | O° % | 8 |8 180 |50
Luce piano
Q-UFF2 f:rf‘z’;“:]?u(‘l‘(;n_ o6 || 1 20 1 6o |46] 10 | 10] 100
: tana)
Prese piano
Q-UFF2 fgﬁgg‘;?u(fon 15 [ 2| 1 291 50 46| 16 |16 160
tana)
Q-VER  |Forno 30 | Y| 08 %0 160 | 8 62 | 631630
Quer  |Persecaroz | g | 40| g9 20 150 | 8] 16 |16]160
Q-oFF  |Lucedieuito | 55 | 401 0,9 20 110 | 8 10 |10 100
Q-OFF  |Trolley 3 15 |9 | 08s %0 160 | 8| 40 |a40]a400
Q-OFf  |Aerotermi | 45 | W0 | o8 20 1 g0 | 8| 16 |16]160
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6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

a. Disegni quali piante e schemi

b. Dichiarazioni di conformiti

¢. Verbale verifica impianto messa a terra
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RELAZIONE TECNICA

Protezione contro i fulmini

Valutazione del rischio
scelta delle misure di protezione

Dati del progettista / installatore:

Ragione sociale: studiogamma sil - Ing. Ubaldo Moschioni
Indirizzo: Viale Masia, 79

Citth: como

CAP: 22100

Provincia: CO

Albo professionale: ORDINE DEGLI INGEGNERI
Nurmero di iscrizione all'albo: 491

Commnittente:

Committente: SPT insediamento di Tavernola
Descrizione struttura: Officina azienda trasporti
Indirizzo: Via Asiago Tavernola

Comune: COMO

Provincia: CO
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1. CONTENUTO DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene:
- la relazione sulla valutazione dei rischi dovati al fulmine;
- il progetto di massima delle misure di protezione da adottare ove necessarie.

2. NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
Questo documento & stato elaborato con riferimento alle seguenti norme CEI:

- CEI 81-10/1 (EN 62305-1); "Protezione contro i fulmini. Parte 1: Principi Generali”
Aptile 2006;

- CEI 81-10/2 (EN 62305-2): "Protezione contro i fulmini. Parte 2: Valutazione del rischio”
Aprile 2006;

- CE181-10/3 (EN 62305-3): "Protezione contro i fulmini. Parte 3: Danno materiale alle strutture
e pericolo per le persone”
Aprile 2000;

- CEI 81-10/4 (EN 62305-4): "Protezione contro i fulmini. Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici

nelle stratture”
Aprile 2006;

-CEI81-3: "Valori medi del numero dei fulmini a terra per anno ¢ per chilometro quadrato
dei Comuni d'Ttalia, in ordine alfabetico.”
Maggio 1999.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA DA PROTEGGERE

L 'individuazione della struttura da proteggere & essenziale per definire le dimensioni e le
caratteristiche da utilizzare per la valutazione dell'area di raccolta.
La struttura che si vuole proteggere coincide con un intero edificio a sé stante, fisicamente separato da

altre costruzioni,
Pertanto, ai sensi dell'art. A.2.1.2 della Norma CEI EN 62305-2, le dimensioni e le caratteristiche della

* struttura da considerare sono quelle dell'edificio stesso.
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4. DATI INIZIALI
4.1 Densitd annua di fulmini a terra

Come rilevabile dalla Norma CEI 81-3, la densiti annua di fulmini a terra per kilometro quadrato nel
comune di COMO in cui & ubicata la struttura vale :

Ny = 2,5 fulmini/km? anno
4.2 Dati relativi alla struttura
La pianta della struttura & riportata nel disegno (Allegato Disegno della struttura).

La destinazione d'uso prevalente della struttura &; industriale

In relazione anche alla sua destinazione d’uso, la struttura pud essere soggetta a ;
- perdita di vite umane

- perdita economica

In accordo con la Norma CEI EN 62305-2 per valutare fa necessitd della protezione contro il fulmine,
deve pertanto essere calcolato ;
- rischio R1;

Le valutazioni di natura economica, volte ad accertare la convenienza dell’adozione delle misure di
protezione, non sono state condotte perché espressamente non richieste dal Committente,

L’edificio ha copertura metallica e struttura portante metallica o in cemento armato con ferri
d’armatura continui,

4.3 Déti relativi alle linee elettriche esterne

La struttura & servita dalle seguenti linee elettriche:
- Linea di energia: Linea MT

Le caratteristiche delle lince elettriche sono riportate nell'’Appendice Caratteristiche delle linee
elettriche.

4.4 Definizione e caratteristiche delle zone

Tenuto conto di:

compartimenti antincendio esistenti e/o che sarebbe opportuno realizzare;

eventuali locali gia protetti (e/o che sarebbe opportuno proteggere specificamente) contro il LEMP
(impulso elettromagnetico);

- 1tipi di superficie del suolo all'esterno della struttura, i tipi di pavimentazione interni ad essa e
I'eventuale presenza di persone;

le altre caratteristiche della struttura e, in particolare il lay-out degli impianti interni e le misure di
protezione esistenti;

P0O03 - Relazione_tavernola.rtf Pagina 4 di 11




sono state definite le seguenti zone:

Z1: interno
Z2: esterno

Le caratteristiche delle zone, i valori medi delle perdite, i tipi di rischio presenti e le relative
componenti sono riportate nell' Appendice Caratteristiche delle Zone.

5. CALCOLO DELLE AREE PI RACCOLTA DELLA STRUTTURA E DELLE LINEE
ELETTRICHE ESTERNE

L'area di raccolta Ad dei fulmini diretti sulla struttura & stata valutata graficamente secondo il metodo
indicato nella Norma CEI EN 62305-2, ait.A.2, ed & riportata nel disegno (Allegato Grafico area di

raccolta Ad).

L'area di raccolta Am dei fulmini a terra vicino alla struttura, che ne possono danneggiare gli impianti
interni per sovratensioni indotte, & stata valutata graficamente secondo il metodo indicato nella Norma
CEI EN 62305-2, art.A.3, ed & riportata nel disegno (Allegato Grafico area di raccolta Am).

Le aree di raccolta Al e Ai di ciascuna linea elettrica esterna sono state valutate analiticamente come
indicato nella Norma CEI EN 62305-2, art,A.4.

I valori delle aree di raccolta (A) e i relativi numeri di eventi pericolosi all’anno (N) sono riportati
nell'Appendice Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.

1 valori delle probabilita di danno (P) per il calcolo delle varie componenti di rischio considerate sono

" riportate nell'Appendice Valori delle probabilita P per la struttura non protetta.

6. VALUTAZIONE DEI RISCHI

6.1 Rischio R1: perdita di vite umane

6.1.1 Calcolo del rischio R1
I valori delle componenti ed il valore del rischio R1 sono di seguito indicati.

7.1 interno

RB: 8,11E-06
RU(impianto bt): 1,33E-07
RV(impianto bt): 3,32E-07
Totale: 8,58E-06

Z2: esterno
Totale: 0,00E-+00

Valore totale del rischio R1 per la struttura: 8,58E-06
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6.1.2 Analisi del rischio R1

Il rischio complessivo R1 = 8,58E-06 ¢ inferiore a quello tollerato RT = 1E-05

7. SCELTA DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Poiché il rischio complessivo R1 = 8,58E-06 & inferiore a quello tollerato RT = 1B-05 , non occorre
adottare alcuna misura di protezione per ridurlo.

8. CONCLUSIONI

Rischi che non superano il valore tollerabile: R1
SECONDO LA NORMA CEI EN 62305-2 LA STRUTTURA E' PROTETTA CONTRO LE

FULMINAZIONL

In forza della legge 1/3/1968 n.186 che individua nelle Norme CEI la regola dell'atte, si puod ritenere
assolto ogni obbligo giuridico, anche specifico, che richieda la protezione contro le scariche
atmosferiche.

Data 06/08/2008
Timbro e firma
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9. APPENDICI

APPENDICE - Caratteristiche della struttura

Dimensioni: vedi disegno

Coefficiente di posizione: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore (Cd = 0,5)
Schermo esterno alla struttura: assente

Densita di fulmini a terra (fulmini/km? anno) Nt=2,5 -

~ APPENDICE - Caratteristiche delle linee elettriche

Caratteristiche della linea: Linca MT

Lalinea ha caratteristiche uniformi lungo I'intero percorso.

Tipo di linea: energia - interrata

Lunghezza (m) Le = 50

Resistivita (ohm x m) p = 500

Coefficiente di posizione (Cd): in area con oggetti di altezza uguale o inferiore
Coefficiente ambientale (Ce): urbano (10 <h <=20 m)

APPENDICE. - Caratteristiche delle zone

Caratteristiche della zona: interno

Tipo di zona: interna

Tipo di pavimentazione: cemento (ru = 0,01)
Rischio di incendio: crdinario (rf = 0,01)

Pericoli particolari: ridotto rischio di panico (h=2)
Protezioni antincendio: manuali (rp = 0,5)
Schermatura di zona: assente

Protezioni contro le tensioni di contatto: nessuna

Impianto interno: impianto bt
Alimentato dalla linea Linea MT
Tipo di circuito: Cond. attivi e PE nello stesso cavo (spire fino a 0,5 m?) (Ks3 =0,02)
Tensione di tenuta; 1,5kV
Sistema di SPD - livello: Assente (Pspd =1)

Valori medi delle perdite per la zona: interno

Perdita per tensioni di contatto (relativa a R1) Lt = 1,83E-02
Perdita per danno fisico (relativa a R1) Lf = 4,57E-02

Perdita per danno fisico (relativa a R4) Lf = 2,00E-01

Perdita per avaria di impianti interni (relativa a R4) Lo = 1,00E-01

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: interno
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Rischio 1: Rb Ru Rv
Rischio4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz

Caratteristiche della zona; esterno

Tipo di zona: esterna

Tipo di suolo: cemento (ra = 0,01)

Protezioni contro le tensioni di contatto e di passo: nessuna
Valori medi delle perdite per la zona: esterno

Rischi e componenti di rischio presenti nella zona: esterno

APPENDICE - Aree di raccolta e numero annuo di eventi pericolosi.
Struttura

Area di raccolta per fulminazione diretta della struttura Ad = 1,42E-02 km?
Area di raccolta per fulminazione indiretta della struttura Am = 2,77E-01 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura Nd = 1,78E-02
Numero di eventi pericolosi per fulminazione indiretta della struttura Nm = 6,75E-01

Linee elettriche

Atea di raccolta per fulminazione diretta (Al) e indiretta (Ai) delle linee:
Linea MT

Al =0,000581 km?

Ai=0,027951 km?

Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta (NI) e indiretta (Ni) delle linee:
Linea MT

Ni =0,000727
Ni =0,006988
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APPENDICE - Valori delle probabilita P per la struttura non protetta

Zona Z]: interno

Pa = 1,00E+00

Pb=1,0

Pc (impianto bt) = 1,00E+00
Pc = 1,00E+00

Pm (impianto bt) = 9,00E-03
Pm = 9,00E-03 :
Pu (impianto bt} = 1,00E+00
Pv (impianto bt} = 1,00E+00
Pw (impianto bt) = 1,00E+00
Pz (impianto bt) = 1,00E+00

Zona Z2: esterno
Pa = 1,00E+00
Pb=1,0

Pc = 1,00E+00
Pm = 1,00E+00
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Allegato - Area di raccolta per fulminazione diretta Ad

Area di raccolta Ad (km?) = 1,42E-02

Committente: SPT insediamento di Tavernola
Descrizione struttura: Officina azienda trasporti
Indirizzo: Via Asiago Tavernola

Comune: COMO

Provincia: CO

P0O03 - Relazione_tavernola.rtf Pagina 10 di 11




Allegato - Area di raccolta per fulminazione indiretta Am

Area di raccolta Am (km?) = 2,77E-01

Committente: SPT insediamento di Tavernola
Descrizione struttura: Officina azienda trasporti
Indirizzo: Via Asiago Tavernola

Comune: COMO

Provincia: CO

P003 - Relazione_tavernola.rt{
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COFIA COMFORMIL:

MINISTERC DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL ARTIGIANATO

DICHIARAZIONE Di CONFORMITA
DELL]T‘J’JPiA‘JTOEALLA REGOLA D'ARTE
ART. 9 LEGGE N, 46 DEL, 5 MARZO 1890
o
Il sottoscntto LIS;#MICHELE _ - titolare o legale rappréseniante
dell'impresa iragione socrale) LIST MICHELE . — -
operante ne! settora IMPIAN'I_';AELETTRICI _E TECNOLOGICI i . o .
con sede invia_ AMM. VACCA . .- nll3  comune BITONTO
Prov) BA tel, . part, vA 005047007265
X1 iscritts nel registro delle ditte (RD. 20.9.1934. n. 2011) della camera €.LAA, di . BARL n. 151129
K iserta alfalbo provinciale delle imprese artigiane lleggs 8.8:1985, n, 443] di __ BARI n 11988
esecutrice dellimpianto (descrizione schematicy . _IMPIANTO ELETTRICO
inteso come; X nuovo impiante | trasformazione [ ampiamente ! manutenzione stradrdinaria 1 altro (4)
N.8 - Per gii impianti & gas specificare il tipo df gas distnbento: canalizeato della 1e, 24, 32 fanuglia; GPL da recipienti mobiti; GPL da serbatoio fisso
commissicnato g2 _DLNVEST S.p.A. . . -, nstaflato nel locali sit
nel comune di __COMO o ; (p!ov.EO_J via _ASTAGO
—.n scala piano interno_,—__ di proprieta di (nome. cogrome o ragione sociale @
indirizzo) __ 2P, T, COMO e i . . e
in egificio adibito ad uso: 'y incustnale ovile2) T co'}nmercia "~ alliusi;

m. o - . ¥

vri‘,

>

Sl 0 ) CHLDECH TARA i , :
sotta la propria {esponsabl ita, che I;mpzanm é stato reahzzato in modo tonforme alla regola dellarte, secondo quanto previsto ual!art 7 della fegae n, 48 '1090
tanuto conta delle condizioni ¢t esercizig e degli usi a cwi & destinato edificio, avando In parﬂculare

_ rAspettatoil progetio (perimpianti con obbBgo di progetto, ai sensi defi'art, 6 della legge n. 46/198Q);

EEE

LR

segultu ta normativa tecnica agplicabile aliimpiego 3%
X_ installato componentl & materiali costruitia regola d'arte ¢ adatti al luogo di instailazione, art. 7 della Iegge n. 46/1990;
X controllato l'impianto ai fini della sicurezza e deda funzionalitd con esito positivo. avendo eseguite le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizion di legge

Al[egati obbligator;

X.:I progetto (solo per impianto con obiligo dl progetto) (4Y; dellING. GENCHI FRANCESCO — Bari —
relazione con tpologie dei materiali utilizzati {5) (mod, Buffeth 8843.3); )

] schema di impianto realizzato (8);
L) fferimento 8 diciiarazioni di conformitd precedenti o parziall, gi3 esistenti {7);
L copia ¢l certificato di riconoscimento dei requisili tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8); -

DECLINA
agni responsabilitd per sinistd a persone o a cose derivanti da manemissione dell'impiante da parte di terzi avvero dg ¢ ;e di maqu&enzme 0 riparazione
Imician iy AR

, Via Ay :[ Y iﬁl’
data — I dichiarants itmkea & fma) Teirdgar NG e
AVYERTENZE FERIL GOMMITTENTE tresporsabilita def commettente & del propnetanol L, 4671990, art. 1018} Ced, Fise, L'S] }:"]"; ~ 803207

Part 1VA 0 G ag 4osn hACS38

[l sottoseritto : : . < Committente del lavori di ( ave? ﬁez&ﬁn * 4 copie
della presente comedata degli allegati indicatl. ) SOCES& Pyl - ot ;\e A A
dsta firma . At

o - mﬁ.ﬁ.“;’:{} hé'SaiJ
B> saa25 COPIA PER it COMMITTENTE



era di Commercio, Industria;;
I 1y T

[

Artigiz_u?g_t_g;e--—Agr_icol tura, .

R . B R S _[

" CERTIFICATO N.: (?,/%)Q/C} é;PnG. 1.
e ERTIFICATO, S
o 51 CERTIFICA - |
HQHE DALLBLEO INMPRESELARTIGIANE 7 TENUTOV DA QUESTA CAMERA. DI COMMERCTO .
L7SENST DI LEGGE, RISULTA QUANTO SEGUE RELATIVAMENTE ALLA DITTA SOTTO THbIomTa: '
_ L | ., .

&€ - Voot

§ g . . . ALBO ARTIGIANT M. 1198@
* . . S REGLSTRO DITTE N. 151129
BATA DOMANDA: 20/01/1872 DATA DELIBERA: 18/04/1679

NTURA GIURIDICA: IMPRESA INDIVIDUALE e

ENOMINAZIONE : 1LISI MICHELE

:
L
i
1

EDE: BITONTO (BA} VIA AMMLRAGLIO VACCA 113 CaP ?0032;

LETTRICIST A= INSTALLAZIONE IMPTANTT TECNOLOGICI ,ELETTRICI, TERMICL COM RELATIVI
CIVI-LAVORT EDILI-PITTURAZ IONE-SEGNALETTCA STRADALE-IMPIANTL ESTERNT DI TLLUMI-
NZLIOMEZ. COSTRUZIONE DI CABINE ELETTRICHE.

AT INIZIO ATTIVITAR: 01/01/1981

e

LIST MICHMELE
ATO A BITONTG (BA) TL 11/02/194§
OD.FISCALE |LSIMHL4SB11A009%
IITOLARE FIRMATARIOC : N

51 CERTIFICA ALTRESL”

HE LUIMPRESA AT SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, ;k‘ae,
VCAMTE NORME PER LA SICUREZZA DEGLT TMPLAMIL E- ABILITATA, SALVO LE LIMITAZIONI
U’ S0TTO SPECIFICATE, ALL’INSTALLAZIONE, ALLA TRASFORMAZIONE, AL’ AMPLIOMEN'
ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUL ALL’ART. 1 VELLLA LEGGE N. 46/18040

OME SEQUE: :

04) LETTERA A '

Plit GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI, DISTRIBUZLIONE E DT
FILTZZAZIONE DELLENERGTA ELETTRICA ALL‘ INTERNO DEGLI! EDIFICI A PARTIRE DAL
HHTO DI COMSEGNA DELL ‘EMERGIA FORNLTA DALL'ENTE DTSTRIDUTORE.

L SENSL DELL’ART. 5; LIMITATAMENTE f:
PIPLANTI ELETTRICI.

02) LFTTERA ©

FER GLI IMPIANTI NI RISCOALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE AZIOMATT DA
FUIDD LIOUIDO, AERIFORME, GASSOSO E DI QUALSIASE NATURA O SPECTE.
U SEMST DELL “ART. §; LIMITATANENTE A:
HPTANTT TERMICT .,

I RILASCIA PER 6LY UST CONSENTITT DALLLA LEGGE.

MPOETA DT BOLLO NSS0LTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL’ INTENDENZE DI

LTHINZA DI BART "MR. 576783 BEL 10-0i-19463.
SEGUE




g baingiedi Commercia,: Industriaj:Artigianato.e Agricoltura.. f '
‘ BARU T e
v .
$28/08/96 - ' CERTIFICATO M. (Lq) (L()ré PAG. 2
' BOLLO ' LIRE 20,500 :
DIRITTI DI SEGRETERIA LIRE  7.100
- com . TOTALE LIRE 27.000 .

i PER ]ILA FRESIDENTE DELLA C.P.A.
{CAV. NICOLO® CaMPO) |

. carg UEFIGIO ELIO MARSAN

Tant risulta dalia meccanizzazion N
e - pASCALL
Viale Rossslli n, 24 - Telef 57.44.7

-_— i
Cod, Fisc. PSC SVT 35104 F1GiF
Partita IVA n. 00131920134




COPIA COMFORME

MINISTERO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO £ DELL ARTIGIANATO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DELLIMPIANTO ALLA REGOLA D’ARTE

ART. 2 LEGGE N. 46 DEL 5 MARZ(Q 1990

n.

If sottoscritto LIST MICHELE - . —_ titolare o legale rappresentante

dell'impresa {ragione sociale) LIS,IM., MICHELE

TMPTANTI ELETTRICI E TECNOLOQGICI

oparante nel settore :
con sede in via_AMM. VACCA . 0. 113 _ comune BITONTO -
part. A 00504700725

(Frov). BA ),

KT iscritta net regisivo delle ditte (.. 20.9.1934, n. 2011) della camera CJAA. di __ BARL n 151129

&1 iscrta araio provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n, 443) di BART niloes

esacutrice dellimpianto (descrizione schamatica) __IMPIANTC ELETTRICO

intesg come: X1 nuovo impiante  [] tasformazione [ ampliamente (] manutenzlonestrpordinar%a £ attro (1)

NB. - Per gl implanti & gos specificare 1 tipo of ges distrbufto; canaizato delig 18, 25, 3¢ famighia; GPL da reciplenti mobli: GPL. da serbatoio fisso

commissionate da DINVEST S.p.A. ; instaliato nei locali siti

el comune o COMO (pmv.co ) vid _psTAGD

n—..__ sola piano interng. ¢i proprista df (nome, cogneme e ragione sociale e

indirizey _S.P.T. COMO

: bd industiale [T eivile(2) U commercla [ altei ust:
D.IC:

sotto la propria responsabilitd, che Fimpianto & stato realizzato in modo conforme alla regolé
tenuto conto delle condizion di esercizio e degll us! a eui & destinato I'edificio, avendo in particolare:

[ rispettatoil progetto (per implanti con sbbligo di progetto, af sensi dell’art. 6 della leggen. 46/1990};:

in edificio adibito ad us

SERA

LEx R SRR ZEN
arte, secondo guanto previsto dall’art, 7 della legge n. 46/19_90,

X7 seguito la normativa tecnica appicabile allimplego (3):
20 installato companenti e materiall costruti a regola darte e adattial luogo di nstallazione, art, 7 dellajlegge n. 46/1990;
x'—_l controliato |'Impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo eseguito le \ieriﬂche richiaste dalle nerme & dalle dispaosizien! di legge. i
Allegati ohhbfigatori: :
g progetia {sclo per impiante con obblige di progetto) (4); dell'ING. GENCHI FRANGESCO — Bari —
relazione con tinclogie det mateniali wiilizzati (5) {mod. Buffatt 8843.3);
(1 schema di implanto realizzato (6); .
(] rferimento a dighisraziom di conformita precedenti o parziali, g eslstenti (7);
copia di certificate di ficonoseimento dei requisiti tecnico-professionall,

Allegatl facoltativi (8): .

DECLINA

e gl Grie 0 riparazione,
o R p

: Implanf 5o i
. Via Amny :'Q‘mff o infhin
data It dichiarante tiebro @ fomay ; Toi: usdi;', J.?‘;“.;'J R eslat,
del proprietario) L. 46/1990, ait. 10 (9), VAREL) S B08207

- 7
AYVERTENZE PER L COMBMITTENTE (responsahilth del cammittents o Cod. Fj A
Parf'f%ﬁ'g Otm-,é 581! Assg
I slotluscrirto committente def laveri di avé? %ﬁ&‘ 4 caple
della presente corredata degll allegati indicati, . : o
¢ N, Societapy A SpA,
dalg firma _, ) £ :
N ~ {AnfcRloe Fessy

@) sz : COPIA PER IL COMMITTENTE




[

COPIA CONFORME
™

MINISTERO DELL'WD&STMA DEL COMMERCIOE DELL'ARTIGIANATO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

ART. 9 LEGGE N. 46DEL 5 MARZ0 1990

U sattoscritio !P‘P-O“b on_ ClAUDIO. AN Ton e titolare o legale mppreseutan?
dell'impresa (ragione sociale) ELICLIHA !5”{?

operante nel setfore o]v‘xn‘}' £ YW’Qte L

con sede in via HOY‘G Pe\ , n. _Jf_é__
comune lq ﬂdY‘.) o (prov BA )
el 0883] 550 put VA __ ODELLOTOR 2k

(9 iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011} della camera C.1A.A, di . = oy . ._ié_}’_ﬂé‘

.-

Q) iscritta all'albo provinciale dells imprese artigiane (legge 8.8,1985, n. 443) di

i .
esecutrice dell'impianto (deserizione schematica)_czh aofo}uzinne (})a@ mf"ﬁ}no dﬁm@%ﬁ

1333‘{'07;\

inteso come: Y nuovo impiante O trasformazione O ampliamento (O manotenzione staordinaia O alwo (1)
\_ M8, - Pergliimpionii a gas specificare i tipo di gas distribulid: conalizzam della 1% 24 3° femiglia; GPL da rzcipfe}m‘ mehili; éPL du serbamniv fisso J

commissionuto da: : Jl mf:) \b MyesT © %3 5 I of‘ > eo] £ @ B o) v: , installato nei locali sit
nef comune di: LoHo (prov l )via Asia GO

o __ scala piano interno di proprict di (nome, cogneme o ragione sociale e
indirizzo) S.PT. ~ CoMo .

in edificio adibito aduso: O industdale (O civile (2) O commereio (O altri ugi;

( A DICHIARA

sotto la propria responsabilit, che I'Tmpianto & stato realizzato in modo conforme alla rcgolil_deli‘me, secondo guanto previsto dall'art. 7 della

legge n. 46/1990, tenuto conto detle condizioni di escrcizio'e deali usi a cui & destinato ['edificio, avendo in particolure:
8 ! p

~

Q rispettato il progetto {per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art, 6 della legge ﬁ 48/19%0);

O seguito la normativa fecnica applicabite all'impiego (3);
& installaio componenti ¢ materiali costruiti a regola d'arte € adatti al fuogo di installazione, flrt. 7 della legge n. 46/1990;

Qcontml]um limpianta ai finl della sicurezza e defl funzionaliti con esito positivo, avendo eseguito le vjbﬁﬁche richieste dalle nomme ¢ dalle disposizioni di legge.
Allagati obbligatori: .

O progetio (solo per impianto con obbligo di progetto) (4);

O relazione con tipologie dei materiali utilizzati (53,

(-achema di impianto realizzato (6);

O riferimento a dichiarazioni di conformity precedenti o parziali, gia esistenti (7);

§ copia di certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA

data

AVVERTENZE PER 1L COMMITTENTH (ﬁc-oli
+if comminente o il proprietario d tenmo ad affare

. dichiaranie mbroe fima)

SN, an, 10
mmonmmmnzimd&;giiimp:g? i

70031 ANDRIA (La)
S Pél jta, LVA. 036814070724 I
M MOD. ZV oun copia per I}-commitfente da Hepogitare in comtne per richiesta @i abitahilits naoiniin {1



NINISTERO DELL INDUSTRIA DEL COMMERCIO £ DELLARTIGIANATO
DICHIARAZIONE Di CONFORMITA

DELUIMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

P
ART.9 LEGGE N, 46 DELS M

y . !

= . - — :

o ~ j o 1

g Jlscztoscritto_._j:ié. \ m.\ < Jj___!-:i-' - e
a3 i - - H

= dellimpresa (raglong sociale} }_Xé},\ OV CHE LY i

8 - ——

01950

. \itolare ¢ legale rappresentante

operante nel settore {31 A M _ELC" HRLGCY & -fi"-: éf\/(} Lo G1T _

i
wnsedeinvia 1317, VA C fi"ﬁ :
(va.)g_ﬁ tel

|
B 1scrita nel registro delfe ditte (R.0. 20.2.1934, n, 2014) della camera CIAA di B A E..}

liﬁcrilta al'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n. 443) di Bﬁ&

gsecutrice dellimpianto (deserizione schematica) | MPiANYo L u R

1= domuna.% .{T_QL{;,Q
0050 A0 L S

LY IIA
] o 1088

LcO £ SPEcials

i come: XX ruovo irganto ©— vasformazions [l amplizmente  [_! menutenzione sf}zao;dinarla (5 alteo (1) _._

M8, - Per gl Impianti 8 gas specificare it tpo di gas distriluilo: canalizzato defla 12, 22, 3 famigila; GPL da regipient! mobili; GPL da serbaloio fiaso

commissionato da _}2_\_?‘:‘ VCS RO

M|
nel coinune di_C_:_Q_m _Q

scala L plano. _ . . Intemnd

e e = el N

naiize) S €. 1. <o 10

in edificio adibito ad uso: S/mdusmaie i eivile(2) 7 commercio (3 aftri usi;

S (prov.g—;Q.) via ,ﬁ,sS.j ﬂg A

o, installate nei locali sit

.- di proprietd di {nome, cognome o ragione soclale &

i3 o

solto la propria responsabﬂité,l ch i stato realizzato in o o conforme alla regola dell aric
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi 2 cul 2 destinato ledificio, avendo in particolare;

0 rispettato o progetto (per impianti con ebbligo di progetto, ai sensi dell'art. & della legge n. 46/1990

< sequito Ta normativa tecnica applicabile allmpiego (3): _

)ZT stallato componenti e materiall costruiti a regola d'arte e adathi 1 luogo dl installaziene, art, 7 deiIL legge n. 46/1990;

X controllato Fimplanto al fini della sicurezza e della funzionalith con esito positivo, avende eseguilo le

£ ati abbligatort: - .,
P progetto {solo per impianto con obbligo di progetto} (4};\13 iy ing. 5; EHCH

,sécondo quanto previsto dall'art, 7 della legge n. 46/1280,

verifiche richiests dalle norme e dalle disposizion di legge.

! FRARCES co - RARY

[ refazione con tipologie dei materiall utilizzat (5) (mod, Buffetti 8843.3);

[ schema di Impianto realizzato (6);

{_} rferimento a dichiarazioni di conformita precedentd o parzizli, gia esistenti (7);
copia di certificato di riconoscimento des requisiti tecaico-professionali,

Aflegati facoltativi (8):

DECLINA

ognl responsabllits per sinistr a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impiante da parte i terzi ovpeso

o L7/ 0 3[40ET

ANERTENZE PER1L COMMITTENTE (respansabits dof commitlerite o ded pioprietario} L, 4571390, art. 4G (9).

il sottoscritte . \ e
della pfesentT correc7ia degli aliegatt indleatl,

|7 dichlaranie (rbss e fima) . N

Impt
Via A

Cods Fisc, LBt 8HL 45211 Ag988
Parl IVA DCG0O4700725

L committente dei laverd dichiara di aver ricevuto n° 4 cople

data i} {':’_é i_tf ? o firra

ety 22425

COPiA PER IL COMMITTENTE
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